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קיימים�מקרים�בהם,�לצורך�גיבוי�אספקה�לעומס�או�לחלק�מהעומס,
מחברים�למא"ז�תלת-מופעי�שני�מקורות�זינה,�לדוגמא:�שני�מופעים
המוזנים�ממקור�האספקה�העיקרי�(חברת�החשמל)�ומופע�שלישי�המוזן

מגנרטור�גיבוי�(ראה�איור).
הגנרטור�במקרה�זה�מהווה�מקור�אספקה�חלופי.

האם�התקנה�כזו�תואמת�את�הנדרש�בתקנות�החשמל?

בתקנה�18�בתקנות�החשמל�(התקנת�לוחות�במתח�עד�1000�וולט)
נקבע:

צורת�ההתקנה�שהוצעה�אינה�תואמת�דרישה�זו�ולכן�אסורה.

פירושים�לתקנות�החשמל
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פס�צבירה�-�שדה�חיוני�(מוזן�מגנרטור)

פס�צבירה�-�שדה�בלתי�חיוני�(מוזן�מחברת�החשמל)

כבל�משותף�לעומסים
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