
מעגלים�סופיים�הניזונים�במתח�עד
�1000וולט

מעבר�קו�זינה�של�צרכן�דרך�קיר�של�השכן

08-59

האם�מותר�להעביר�קו�זינה�של�צרכן�דרך�קיר�של�שכן,�כאשר�קיר�השכן
אינו�קיר�חיצוני?

בתקנת�משנה�2�ג'�בתקנות�החשמל�(מעגלים�סופיים�הניזונים�במתח
עד�1000�וולט)�נקבע:

במקרה�זה�ניתן�להתייחס�לקו�הזינה�כאל�מעגל�סופי�ולכן�התקנה�כזו�מותרת
�2(ג). �משנה �בתקנת �לנדרש �בהתאם �מבוצעת �שהיא בתנאי

פירושים�לתקנות�החשמל
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"(ג)�במתקן�ביתי�לא�יימצא�שום�חלק�של�מעגל�סופי�הניזון�מלוח�ראשי�אחד
בשטח�הניזון�מלוח�ראשי�אחר�פרט,�למעגל�אשר�במוביל,�בהתקנה�סמויה,

ללא�תיבות".
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