
09-13התקנת מוליכים

התקנת סופית על מוליך שזור הפועל במתח נמוך מאוד

האם בהתאם לתקנות החשמל קיימת חובה להתקין סופית על מוליך 
שזור הפועל במתח נמוך מאוד?

תשובת הוועדה
בתקנת משנה 16)א( לתקנות חשמל )התקנת כבלים במתח שאינו עולה 

על מתח נמוך( נקבע:

“המחבר קצה של מוליך יחברו רק באבזר תקני המיועד לכך...". 

יחד עם זאת, בתקנת משנה  53)ב( לתקנות החשמל )התקנת מוליכים( נקבע:

ניתן לוותר במוליך שזור על נעל כבל או  “על אף האמור בתקנת משנה )א( 
בנויים באופן או מצוידים בהתקן  התקן מיוחד, אם הדקי החיבור של האבזר 

המבטיחים חיבור יעיל...".
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