
מתקני�חשמל�באתרים�רפואיים
במתח�עד��1000וולט

מפסקי�מגן�באתרים�רפואיים

13-06

בתקנת�משנה��17(ב)�בתקנות�החשמל�(מתקני�חשמל�באתרים�רפואיים
במתח�עד��1000וולט)�נקבע:

"מפסק�מגן�יגן�על�מעגל�סופי�תלת�מופעי�אחד�בלבד�או�על��3מעגלים
סופיים�חד�מופעיים�לכל�היותר".

לא�לגמרי�ברור�מנוסח�התקנה�האם�הכוונה�לכל�קבוצות�השימוש�או
רק�לקבוצות�שימוש��1ו-2.�הכללת�כל�קבוצות�השימוש�יכולה�להביא
�מחסנים, �לרבות �הרפואי �האתר �שטח �כל �על �תחול �שהדרישה �כך לידי

מרתפים�וכו'.
ברוויזיה�לתקנות�החשמל�(מתקני�חשמל�באתרים�רפואיים�במתח�עד�1000
וולט),�שעדיין�אינה�בתוקף,�מצוין�במפורש�כי�דרישה�זו�חלה�רק�על�קבוצות

שימוש�1,�ו-�2.
אודה�על�קבלת�התייחסות�לנושא.

תשובת�הועדה
תקנת�משנה��17(ב)�בתקנות�החשמל�(מתקני�חשמל�באתרים�רפואיים
במתח�עד��1000וולט),�מתייחסת�למפסקי�מגן�באתרים�רפואיים�מקבוצות

שימוש��1ו-�2בלבד.

פירושים�לתקנות�החשמל
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