
מיתקני חשמל לתמרורי הוריה )רמזורים( 
במתח שאינו עולה על מתח נמוך

16-02

מבטחים בתהר"ם

תקנה 7 בתקנות החשמל )מיתקני חשמל לתמרורי הוריה )רמזורים( 
במתח שאינו עולה על מתח נמוך( מטילה איסור להשתמש במבטח 

מסוג נתיך, למעט מבטח של חברת החשמל.

בלוחות הפיקוד של מיתקני תהר"ם, בכל החברות, נעשה שימוש בנתיכים 
כחלק מ"תורת" הפיקוד.

האם שימוש זה נוגד את הדרישה בתקנה 7 הנ"ל?

תשובת הוועדה
בתקנה 7 בתקנות החשמל )מיתקני חשמל לתמרורי הוריה )רמזורים( 

במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, נקבע:

"לא יעשה שימוש בתהר"ם במבטח מסוג נתיך, למעט מבטח של חברת 
החשמל".

נתיכי הזכוכית הנשלפים מיועדים להגנה על נורות ה-LED, והם ממוקמים 
בלוח הפיקוד של מיתקן התהר"ם.

הדרישה בתקנה 7 בתקנות החשמל )מיתקני חשמל לתמרורי הוריה 
)רמזורים( במתח שאינו עולה על מתח נמוך(,מתייחסת למיתקן התהר"ם 
עצמו. לוח הפיקוד בו מותקנים הנתיכים מהווה חלק מהמכונה )ממיתקן 

התהר"ם(, ולכן התקנות הללו אינן חלות עליו.
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