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"יציאות�מלוח
כל�היציאות�מלוח�ראשי�ומלוחות�משנה�יהיו�באמצעות�בתי�תקע;(א)

מותר�להתקין�בית�תקע�משוקע�בדופן�לוח.

פתיל�יחובר�לזינה�מלוח�באמצעות�תקע".(ב)
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נקבע:

"תקנות�אלה�–
יחולו�על�מתקן�חשמלי�ארעי�במתח�נמוך�ומתח�נמוך�מאוד�באתרי(1)

בניה;

לא�יחולו�על:(2)
ציוד�קבוע�או�נייח;(א)

�כגון:(ב) �בניה, מתקן�חשמלי�ארעי�שבתוך�מבני�שירות�באתרי
משרדים,�חדרי�הלבשה,�חדרי�ישיבות,�חדרי�אוכל,�חדרי�מגורים�וחדרי

שירותים".

"לוח�באתר�בניה�יתאים�לדרישות�תקן��������439-4".
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